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Miejsce pobrania: Stacja Uzdatniania Wody (Ujęcie Myszaki) -  Wyjście 
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Wartość 

normatywna* 1 - - - 6,5-9,5 
60-

500 
5,0 250 200 0,50 0,50 50 2500 50 0,3 
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DATA                     

01.02.2016r. 0,31 
5 

A  
A A 

7,2 

(17,3°C) 
268 1,03 5,7 21 <0,065 <0,010 1,07 

547 

(25,0°C) 
<15 0,010 14 - 0 0 0 

02.02.2016 r. 0,30 
5 

A 
 A A 

7,2 

(14,9°C) 
283 1,07 6,5 32 <0,065 <0,010 0,97 

546 

(25,0°C) 
16 0,020 27 - 0 0 0 

03.02.2016 r. <0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(14,6°C) 
267 1,12 6,0 20 0,076 <0,010 1,14 

535 

(25,0°C) 
15 

0,023 

 
- - - - - 
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04.02.2016r. <0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(15,5°C) 
250 1,03 6,4 <20 0,065 <0,010 0,98 

517 

(25,0°C) 
<15 0,018 - - - - - 

05.02.2016r. 0,96 
5 

A 
A - 

7,2 

(14,4°C) 
262 1,02 6,4 94 0,083 <0,010 0,78 

517 

(25,0°C) 
18 0,024 - - - - - 

08.02.2016r. <0,30 
5 

A 
A A 

7,2 

(15,3°C) 
265 0,88 6,5 <20 0,070 <0,010 1,16 

535 

(25,0°C) 
17 0,019 21 - 0 0 0 

09.02.2016r. 0,32 
5 

A 
A A 

7,2 

(14,5°C) 
262 1,14 6,0 <20 0,075 <0,010 1,17 

540 

(25,0°C) 
17 0,007 18 - 0 0 0 

10.02.2016r. <0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(13,7°C) 
254 0,80 6,2 <20 <0,065 <0,010 1,17 

526 

(25,0°C) 
15 0,022 - - - - - 

11.02.2016r. 0,31 
5 

A 
A - 

7,2 

(13,2°C) 
263 1,02 6,6 <20 <0,065 <0,010 0,79 

512 

(25,0°C) 
17 0,020 - - - - - 

12.02.2016r.  <0,30 
5 

A 
A - 

7,1 

(14,8°C) 
274 1,05 6,1 29 <0,065 <0,010 0,87 

557 

(25,0°C) 
21 0,016 - - - - - 

15.02.2016r.  <0,30 
5 

A 
A A 

7,2 

(17,7°C) 
257 1,18 6,7 <20 <0,065 <0,010 0,88 

520 

(25,0°C) 
<15 0,017 17 - 0 0 0 

16.02.2016r.  <0,30 
5 

A 
A A 

7,1 

(22,0°C) 
268 1,30 5,3 <20 <0,065 <0,010 1,01 

506 

(25,0°C) 
<15 0,014 19 - 0 0 0 

17.02.2016r.  0,33 
5 

A 
A - 

7,1 

(14,7°C) 
267 1,47 <5,0 31 <0,065 <0,010 1,16 

536 

(25,0°C) 
16 0,027 - - - - - 

18.02.2016r.  <0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(12,8°C) 
263 0,92 5,1 23 <0,065 <0,010 0,96 

498 

(25,0°C) 
15 0,027 - - - - - 

19.02.2016 r. <0,30 
5 

A 
A - 

7,3 

(15,6°C) 
254 1,08 <5,0 27 <0,065 <0,010 1,08 

501 

(25,0°C) 
16 0,019 - - - - - 

22.02.2016 r. 0,30 
5 

A 
A A 

7,2 

(14,7°C) 
275 1,23 6,6 <20 <0,065 <0,010 1,01 

532 

(25,0°C) 
<15 0,016 22 - 0 0 0 

23.02.2016 r. <0,30 
5 

A 
A A 

7,1 

(14,7°C) 
254 1,02 6,5 <20 <0,065 <0,010 0,78 

502 

(25,0°C) 
15 0,020 11 - 0 0 0 

24.02.2016 r. 0,32 
5 

A 
A - 

7,1 

(14,3°C) 
267 1,13 5,7 <20 <0,065 <0,010 0,98 

521 

(25,0°C) 
17 0,020 - - - - - 

25.02.2016 r. <0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(14,6°C) 
266 1,35 5,5 30 <0,065 <0,010 0,96 

515 

(25,0°C) 
16 0,020 - - - - - 

26.02.2016 r. 0,34 
5 

A 
A - 

7,2 

(14,4°C) 
274 1,30 <5,0 34 0,067 <0,010 1,01 

528 

(25,0°C) 
18 0,023 - - - - - 

29.02.2016 r. 0,32 
5 

A 
A A 

7,3 

(16,4°C) 
270 1,23 6,0 <20 <0,065 <0,010 0,96 

515 

(25,0°C) 
16 0,009 11 - 0 0 0 

1)
 - Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian  

A / NA -  akceptowalny / nieakceptowany  

< - poniżej zakresu roboczego 

 *  -  Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Poz.1989)   

** -  najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody pobranej z cystern, zbiorników magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego 
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