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Miejsce pobrania: Stacja Uzdatniania Wody (Ujęcie Myszaki) -  Wyjście 
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DATA                     

01.09.2015 0,23 5 A A  
7,2 

(17,4°C) 
260 0,83 6,24 26 0,097 <0,010 0,87 510 30 0,025 16 - 0 0 0 

02.09.2015 0,29 5 A - 
7,1 

(16,1°C) 
250 0,83 6,17 24 0,059 <0,010 0,89 495 28 0,022 - - - - - 

03.09.2015 0,30 5  A  - 
7,0 

(16,9°C) 
253 0,91 5,60 38 0,083 <0,010 0,94 506 22 0,020 - - - - - 

04.09.2015 0,25 5 A  - 
6,9 

(13,1°C) 
244 0,90 5,32 29 0,057 <0,010 0,98 486 21 0,023 - - - - - 

07.09.2015 0,25 5 A  A  
6,9 

(15,3°C) 
262 0,77 5,74 23 <0,048 <0,010 1,04 493 22 0,058 11 - 0 0 0 
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Strona:1/1 

 

LABORATORIUM   WODY 



08.09.2015 0,27 5 A  A  
6,9 

(15,9°C) 
254 0,73 6,24 27 0,052 <0,010 1,07 505 25 0,028 19 - 0 0 0 

09.09.2015 0,36 5 A  - 
6,9 

(14,6°C) 
247 0,86 5,32 39 0,048 <0,010 1,11 490 23 0,018 - - - - - 

10.09.2015 0,24 5 A  - 
7,0 

(17,0°C) 
246 0,77 5,25 31 0,063 <0,010 0,93 493 22 0,005 - - - - - 

11.09.2015 0,21 5 A  - 
7,1 

(14,3°C) 
240 1,00 5,96 31 0,058 <0,010 0,84 477 20 0,011 - - - - - 

14.09.2015 0,31 5 A A 
7,3 

(16,0°C) 
248 0,84 6,67 31 0,052 <0,010 1,07 488 21 0,018 98 - 0 0 0 

15.09.2015 0,36 5 A A 
7,3 

(19,0°C) 
260 1,03 6,38 34 0,092 <0,010 0,96 506 20 0,022 90 - 0 0 0 

16.09.2015 0,31 5 A - 
7,1 

(16,8°C) 
244 1,00 6,17 24 0,065 <0,010 0,87 491 17 0,020 - - - - - 

17.09.2015 0,23 5 A - 
7,1 

(14,5°C) 
240 0,97 5,67 30 0,046 <0,010 0,89 482 17 0,012 - - - - - 

18.09.2015 0,25 5 A  - 
7,0 

(14,4°C) 
241 0,99 5,67 27 0,059 <0,010 0,80 476 20 0,016 - - - - - 

21.09.2015 0,29 5 A  A  
7,1 

(14,6°C) 
260 0,90 6,88 39 0,062 <0,010 0,98 510 19 0,046 24 - 0 0 0 

22.09.2015 0,25 5 A  A  
7,0 

(15,5°C) 
245 0,82 6,59 28 <0,048 <0,010 0,95 481 19 0,021 9 - 0 0 0 

23.09.2015 0,30 5 A  - 
7,0 

(14,8°C) 
249 0,97 6,81 28 <0,048 <0,010 0,83 483 21 0,007 - - - - - 

24.09.2015 - 5 A  - - 245 0,93 7,09 33 0,081 <0,010 0,88 - 21 0,015 - - - - - 

25.09.2015 0,27 5 A  - 
7,0 

(14,3°C) 
268 0,99 6,31 30 0,065 <0,010 1,09 534 21 0,014 - - - - - 

28.09.2015 0,26 5 A  A  
  7,1 

(15,8°C) 
246 0,77 6,88 31 0,057 <0,010 1,02 480 17 0,017 15 - 0 0 0 

29.09.2015 0,29 5 A A  
 7,0 

(16,5°C) 
265 1,02 6,74 38 0,058 <0,010 0,90 522 21 0,029 23 - 0 0 0 

30.09.2015 0,31 5 A - 
 7,0 

(15,1°C) 
282 1,14 5,25 38 0,080 <0,010 1,22 540 24 0,014 - - - - - 

 

1)
 - Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian  

A / NA -  akceptowalny / nieakceptowany  

 *  -  Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn.zm.)   

** -  najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody pobranej z cystern, zbiorników magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego 
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