
 

 
 
 

LABORATORIUM WODY – WYNIKI BADAŃ 
                                                                                               Oznaczany wskaźnik 
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Metoda badawcza 
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Jednostka NTU mg Pt/l  pH mg/l 
CaCO3 

mg/
l  

O2 

mg/
l 

µg/l 
Fe 

mg/l 
NH4

+ 
mg/l 
NO2 

 

mg/l 
NO3


 

µS 
cm-

1 

µg/l 
Mn 

mg/l 
Cl2 

j.t.k. j.t.k. j.t.k j.t.k j.t.k. 

Wartość 
normatywna 1 • • 

6,5-
9,5 

60-500 5,0 250 200 0,50 0,50 50 
250
0 

50 0,3 
bez 
nieprawidł 
zmian 

100** 

 
0 0 0 

01.12.2014 0,42 10 A 7,2 
(18,2°C) 277 0,83 6,03 40 0,059 < 0,03 1,06 548 26 0,239 1 - 0 0 0 

02.12.2014 0,30 10 A 7,2 
(15,0°C) 274 1,25 6,03 33 0,059 < 0,03 0,86 496 29 0,002 6 - 0 0 0 

03.12.2014 0,34 10 A 7,2 
(23,7°C) 285 1,12 5,25 30 0,068 < 0,03 1,25 536 30 0,000      

04.12.2014 0,30 10 A 7,2 
(22,0°C) 265 0,97 6,24 26 0,049 < 0,03 0,91 494 28 0,008      

05.12.2014 0,35 10 A 7,3 
(20,7°C) 270 1,00 6,67 32 <0,036 < 0,03 1,17 512 26 0,058      

 
Numer: 

 
Strona:1/2 SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 

ROK 2014 

  

 
 

LABORATORIUM   WODY 
Obowiązuje od:  



08.12.2014 0,36 10 A 7,2 
(20,8°C) 280 0,90 6,74 40 <0,036 < 0,03 0,76 503 32 0,052 2 - 0 0 0 

09.12.2014 0,29 10 A 7,4 
(21,8°C) 260 0,80 6,59 28 0,036 < 0,03 0,98 536 25 0,003 7 - 0 0 0 

10.12.2014 0,34 10 A 7,2 
(21,1°C) 290 1,29 4,33 23 0,037 < 0,03 1,07 536 31 0,000      

11.12.2014 0,37 10 A 7,2 
(20,4°C) 270 0,83 5,60 30 0,045 < 0,03 0,86 515 25 0,015      

12.12.2014 0,31 10 A 7,3 
(21,0°C) 280 0,55 5,11 27 0,046 < 0,03 0,83 513 23 0,027      

15.12.2014 0,35 10 A 7,3 
(21,0°C) 260 0,78 5,96 35 <0,036 < 0,03 0,82 518 30 0,000 15 - 0 0 0 

16.12.2014 0,32 10 A 7,3 
(20,6°C) 266 0,91 6,88 34 0,041 < 0,03 1,11 506 23 0,263 2 - 0 0 0 

17.12.2014 0,53 10 A 7,3 
(18,0°C) 270 1,35 4,68 56 0,040 < 0,03 1,14 554 26 0,009      

18.12.2014 0,36 10 A 7,2 
(22,3°C) 266 1,04 6,24 34 0,063 < 0,03 0,88 512 24 0,009      

19.12.2014 0,26 10 A 7,3 
(22,1°C) 260 0,88 6,67 34 <0,036 < 0,03 1,01 505 21 0,028      

22.12.2014 0,28 10 A 7,3 
(22,3°C) 266 1,10 4,75 32 0,048 < 0,03 1,24 552 28 0,014      

23.12.2014 0,37 10 A 7,2 
(20,9°C) 285 0,81 4,82 44 0,038 < 0,03 1,18 566 33 0,003      

24.12.2014 0,27 10 A 7,3 
(23,9°C) 265 0,53 6,03 34 0,049 < 0,03 1,06 533 27 0,031      

29.12.2014 0,26 5 A 7,3 
(22,1°C) 270 0,84 5,46 34 0,036 <0,03 1,49 549 23 0,159      

30.12.2014 0,29 5 A 7,3 
(18,1°C) 256 1,13 5,96 28 0,049 <0,03 1,07 498 19 0,061      

31.12.2014 0,27 5 A 7,3 
(25,0°C) 266 0,84 5,96 29 0,045 <0,03 1,11 494 18 0,014      

 
•  - Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian  
A-  akceptowalny 

                                   ** -    najwyŜsza dopuszczalna wartość parametru w próbce wody pobranej z cystern, zbiorników magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego 
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