ZAKLAD WODOCIAG()W I KANALIZACJI ,,WOD.-KAN.” Sp. z 0.0. w Belchatowie,
ul. Sw. Faustyny Kowalskiej 9 _
Laboratorium, ul. Olsztynska 52, 97-400 Belchatow Strona:1/1
Tel.691-941-574, 691-941-562
WOD-KAN
MIESIECZNE ZESTAWIENIE WYNIKOW Z BADANIA WODY — MAJ / 2015
LABORATORIUM WODY
Miejsce pobrania: Stacja Uzdatniania Wody (Ujecie Myszaki) - Wyjscie
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Jednostka | NTU g‘t?l - - pH C?ngs mg/l | mg/l | pg! | mg/l mg/l | mg/ | uSiem | pgt | mgll j.tk j.tk itk | jtk | jtk
Wartos$¢é 6.5- bez ok
normatywna* | 1 - - - os | 60500 | 50 | 250 | 200 | 0,50 050 | 50 | 2500 | 50 | 03 | nieprawidt | 100 0 0 0
! Zmian
DATA
04.052015 | 0,29 | 5 A A (ch) 270 | 122|581 | 23 | 0063 | <0,010 | 1,01 | 523 | 27 | 0,015 9 - 0 0 0
05.05.2015 | 0,20 | 5 A A (J’fc) 260 | 1,20 | 6,24 | 24 | 0098 | <0,010 | 0,67 | 487 | 34 | 0,019 8 - 0 0 0
06.05.2015 | 027 | 5 A - (Jé?c) 248 | 086 |610| 34 | 0044 | <0010 | 1,00 | 495 | 26 | 0,018 - - - - -
07.05.2015 | 0,30 | 5 A - (157;30) 256 | 1,25|6,24 | 17 | 0121 | <0,010 | 0,68 | 499 | 26 | 0,019 - - - - -
08.05.2015 | 025 | 5 A - (1311%@ 252 | 1,17 | 482 | 30 | <0,048 | <0,010 | 1,02 | 488 | 24 | 0,017 - - - - -
11.05.2015 | 034 | 5 A A (137;36) 263 | 140|560 | 28 | 0053 | <0010 | 1,01 | 514 | 26 | 0,013 10 - 0| o 0




12.052015 | 032 | 5 A A (1;;3@ 248 098|532 | 24 | <0,048 | <0,010 | 0,83 | 482 | 22 | 0,019 17 -
13.052015 | 023 | 5 A - (ch) 268 | 112|617 | 21 | 0048 | <0010 | 097 | 514 | 23 | 0,016 - -
14052015 | 023 | 5 A - (1171%@ 267 | 091|496 | 29 | 0080 | <0,010 |1,06| 504 | 25 | 0,021 - -
15052015 | 0,26 | 5 A - (Jﬁq 273 | 096|624 | 31 | 0080 | <0010 |085| 532 | 30 | 0,013 - -
18.052015 | 036 | 5 A A (1173%@ 244 | 086|553 | 24 | 0052 | <0,010 | 0,86 | 484 | 24 | 0,019 15 -
19.052015 | 050 | 5 A A (ch) 284 | 108|496 | 38 | 0129 | <0010 [071| 552 | 28 | 0,021 17 -
20.05.2015 | 041 | 5 A - (11’3%@ 290 | 1,10 |539| 35 | 0135 | <0,010 | 0,82 | 554 | 34 | 0,003 - -
21.052015 | 031 | 5 A - (J%%C) 270 | 1,03 589 | 25 | 0132 | <0,010 | 0,90 | 509 | 28 | 0,016 - -
22.05.2015 | 025 | 5 A - (137,’9% 260 | 1,06 |461| 31 | 0120 | <0,010 | 0,96 | 506 | 24 | 0,008 - -
25.05.2015 | 027 | 5 A A (112—3@ 264 | 120|518 | 23 | 0152 | <0,010 [ 1,13 | 526 | 25 | 0013 | 23 -
26.05.2015 | 022 | 5 A A (12580) 266 | 1,12 | 546 | 28 | 0148 | <0,010 | 0,86 | 507 | 26 | 0,020 | 20 -
27.052015 | 028 | 5 A - (1Z,é}c) 265 | 126|560 | 24 | 0094 | <0,010 | 099 | 513 | 26 | 0,015 - -
28.052015 | 023 | 5 A (1;;,%0) 268 | 111|511 | 30 | 0079 | <0,010 | 1,02 | 513 | 21 | 0,021 - -
20.052015 | 032 | 5 A - (116}@ 275 | 103|482 | 39 | 0090 | <0010 |140| 529 | 25 | 0,023 - -

v Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian

A/ NA - akceptowalny / nieakceptowany

* - Podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61 poz. 417 z pdzn.zm.)
** - najwyzsza dopuszczalna warto$¢ parametru w probce wody pobranej z cystern, zbiornikdw magazynujacych wodg w $rodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego
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inz. Ewa Kaczmarczyk




	P1)P - Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
	A / NA -  akceptowalny / nieakceptowany
	*  -  Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn.zm.)
	** -  najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody pobranej z cystern, zbiorników magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego
	UAutoryzował:U                                                                                                                                                      UZatwierdziłU:
	mgr inż. Marta Siniarska (badania fizykochemiczne)
	inż. Ewa Kaczmarczyk

