
 

 
 
 

LABORATORIUM WODY – WYNIKI BADAŃ 
                                                                                               Oznaczany wskaźnik 
 
 
 
 

Miejsce poboru: 
Stacja Uzdatniania 

Wody (ujęcie 
Myszaki)  
- wyjście 

 

M
ęt

n
oś
ć 

B
ar

w
a 

Z
ap

ac
h 

O
d

cz
yn

 

 
Tw

ar
d

oś
ć 

U
tle

n
ia

ln
oś
ć 

C
h

lo
rk

i 

ś
el

az
o

 

Jo
n

 a
m

o
no

w
y 

A
zo

ty
n

y 

A
zo

ta
n

y 

P
rz

e
w

o
d

n
ość

 e
le

kt
ry

cz
n

a
 

M
an

g
an

 

C
h

lo
r 

w
o

ln
y 

O
g

ó
ln

a 
lic

zb
a 

m
ik

ro
or

g
an

iz
m

ó
w

 w
 1

 m
l 

w
o

d
y 

n
a 

ag
ar

ze
 o

dŜy
w

cz
ym

 w
 

te
m

p
. 

22
 ±

20  C
 p

o
 7

2
 h

 

O
g

ó
ln

a 
lic

zb
a 

m
ik

ro
or

g
an

iz
m

ó
w

 w
 1

 m
l   
   

  
   

   
w

o
d

y 
n

a 
ag

ar
ze

 o
dŜy

w
cz

ym
 w

 
te

m
p

. 
36

 ±
20  C

 p
o

 4
8

 h
 

L
ic

zb
a

 b
a

kt
er

ii 
gr

u
py

 c
o

li 
w

 
1

0
0

 m
l w

od
y 

L
ic

zb
a

 b
a

kt
e

ri
i E

sc
h

e
ri

ch
ia

 
co

li 
w

 1
0

0
 m

l w
o

d
y 

L
ic

zb
a

 E
n

te
ro

ko
kó

w
 

(p
a

ci
o

rk
o

w
có

w
 k

a
ło

w
yc

h
) 

w
 1

0
0

 m
l w

od
y 

 
 
 

Metoda badawcza 
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Jednostka NTU mg 
Pt/l 

 pH mg/l 
CaCO3 

mg/l  
O2 

mg/l µg/l 
Fe 

mg/l 
NH4

+ 
mg/l 
NO2 

 

mg/l 
NO3


 

µS 
cm-1 

µg/l 
Mn 

mg/l 
Cl2 

j.t.k. j.t.k. j.t.k j.t.k j.t.k. 

Wartość 
normatywna 1 • • 6,5-9,5 60-500 5,0 250 200 0,50 0,50 50 2500 50 0,3 

bez 
nieprawidł 
zmian 

100** 

 
0 0 0 

02.01.2015 0,24 10 A 7,3 
(19,0°C) 255 1,14 5,53 30 0,054 <0,03 1,04 507 24 0,073      

05.01.2015 0,27 5 A 7,2 
(17,1°C) 295 1,14 5,53 29 0,045 <0,03 0,93 563 21 0,052 29 - 0 0 0 

07.01.2015 0,27 5 A 7,2 
(22,4°C) 246 0,96 6,03 29 <0,040 <0,03 1,06 543 20 0,007      

08.01.2015 0,28 5 A 7,2 
(24,4°C) 260 0,69 5,89 27 0,043 <0,03 0,84 505 24 0,002      

09.01.2015 
 

0,26 10 A 7,2 
(21,6°C) 265 0,88 5,03 32 0,041 <0,03 0,82 533 30 0,000      

 
Numer: 

 
Strona:1/2 SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY ZA MIESIĄC STYCZEŃ 

ROK 2015 

  

 
 

LABORATORIUM   WODY 
Obowiązuje od:  



 
12.01.2015 
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13.01.2015 0,27 10 A 7,2 
(19,0°C) 270 0,94 5,03 34 <0,040 <0,03 0,84 506 20 0,001 7 - 0 0 0 

14.01.2015 0,31 5 A 7,2 
(12,1°C) 270 0,85 4,82 38 <0,040 <0,03 1,05 518 24 0,003      

15.01.2015 0,33 10 A 7,2 
(14,3°C) 274 1,24 5,03 40 <0,040 <0,03 0,80 506 19 0,011      

16.01.2015 0,31 5 A 7,2 
(13,8°C) 280 1,51 6,17 36 <0,040 <0,03 0,91 495 24 0,000      

19.01.2015 0,21 5 A 7,2 
(13,2°C) 276 1,02 5,74 29 <0,040 <0,03 1,04 498 18 0,055 20 - 0 0 0 

20.01.2015 0,32 5 A 7,2 
(13,5°C) 280 0,94 4,61 35 0,058 <0,03 0,93 503 24 0,016 32 - 0 0 0 

21.01.2015 0,32 5 A 7,2 
(13,5°C) 280 1,21 4,61 42 0,058 <0,03 1,07 558 27 0,006      

22.01.2015 0,29 5 A 7,1 
(15,0°C) 280 1,18 5,53 36 0,058 <0,03 1,31 584 25 0,000      

23.01.2015 0,35 10 A 7,1 
(14,3°C) 280 1,23 4,75 55 <0,040 <0,03 1,09 532 24 0,003      

26.01.2015 0,34 5 A 7,2 
(14,7°C) 266 1,08 5,11 39 <0,040 <0,03 0,87 523 25 0,000 26 - 0 0 0 

27.01.2015 0,28 5 A 7,2 
(13,5°C) 270 0,95 5,96 32 <0,040 <0,03 1,16 520 22 0,008 27 - 0 0 0 

28.01.2015 0,25 5 A 7,1 
(14,7°C) 276 1,18 4,89 34 <0,040 <0,03 1,26 553 24 0,005      

29.01.2015 0,31 10 A 7,2 
(14,5°C) 260 1,00 5,67 31 <0,040 <0,03 0,89 510 20 0,195      

30.01.2015 0,27 5 A 7,2 
(14,0°C) 270 0,53 5,39 33 <0,040 <0,03 0,99 522 22 0,180      

•  - Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian  
A-  akceptowalny 

                                   ** -    najwyŜsza dopuszczalna wartość parametru w próbce wody pobranej z cystern, zbiorników magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego 
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