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Miejsce pobrania: Stacja Uzdatniania Wody (Ujęcie Myszaki) -  Wyjście 
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DATA                     

04.01.2016r. 0,40 
5 

A  
A A 

7,3 

(13,5°C) 
264 0,92 6,5 24 <0,065 <0,010 1,21 - 16 0,008 59 - 0 0 0 

05.01.2016 r. 0,33 
5 

A 
 A A 

7,2 

(15,0°C) 
276 0,83 6,6 27 <0,065 <0,010 1,01 - 19 0,022 35 - 0 0 0 

07.01.2016 r. 0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(14,9°C) 
281 1,01 6,7 29 <0,065 <0,010 1,04 - 20 0,020 - - - - - 
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Strona:1/1 

  

 

LABORATORIUM   WODY 



08.01.2016 r. <0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(15,9°C) 
277 1,31 6,3 27 <0,065 <0,010 1,02 - <15 0,023 - - - - - 

11.01.2016 r 0,31 
5 

A 
 A A 

7,2 

(15,3°C) 
279 1,21 6,0 28 <0,065 <0,010 0,93 - <15 0,020 25 - 0 0 0 

12.01.2016 r. 0,41 
5 

A 
 A A 

7,2 

(14,4°C) 
279 0,91 5,9 33 0,071 <0,010 0,99 - 24 0,013 26 - 0 0 0 

13.01.2016 r. 0,34 
5 

A 
 A - 

7,2 

(14,0°C) 
281 1,45 6,5 44 <0,065 <0,010 1,03 - 27 0,019 - - - - - 

14.01.2016 r. 0,38 
5 

A 
 A - 

7,2 

(14,8°C) 
277 0,94 6,0 35 <0,065 <0,010 1,16 - 19 0,019 - - - - - 

15.01.2016 r. <0,30 
5 

A 
A - 

7,3 

(14,3°C) 
261 0,53 <5,0 45 <0,065 <0,010 0,98 - 19 0,011 - - - - - 

18.01.2016 r. <0,30 
5 

A 
A A 

7,3 

(17,6°C) 
255 1,02 6,0 <20 <0,065 <0,010 0,89 - <15 0,020 7 - 0 0 0 

19.01.2016 r. 0,31 
5 

A 
A A 

7,3 

(16,2°C) 
261 1,13 5,8 24 <0,065 <0,010 0,93 

544 
(25,0°C) 

18 0,016 12 - 0 0 0 

20.01.2016 r. 0,32 
5 

A 
A - 

7,2 

(25,3°C) 
284 1,80 5,0 21 0,079 <0,010 1,14 

530 
(25,0°C) 

16 0,010 - - - - - 

21.01.2016 r. <0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(14,8°C) 
267 0,87 5,9 23 0,070 <0,010 0,84 

518 
(25,0°C) 

19 0,020 - - - - - 

22.01.2016 r. <0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(13,6°C) 
255 0,83 5,7 47 <0,065 <0,010 0,96 

513 
(25,0°C) 

17 0,022 - - - - - 

25.01.2016 r. 0,41 
5 

A 
A A 

7,2 

(14,7°C) 
264 1,06 5,4 27 0,068 <0,010 1,02 

535 
(25,0°C) 

<15 0,012 31 - 0 0 0 

26.01.2016 r.  0,37 
5 

A 
A A 

7,2 

(15,5°C) 
272 0,89 <5,0 26 0,067 <0,010 1,12 

543 
(25,0°C) 

<15 0,019 24 - 0 0 0 

27.01.2016 r. <0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(15,9°C) 
257 1,13 <5,0 31 <0,065 <0,010 0,93 

508 
(25,0°C) 

19 0,017 - - - - - 

28.01.2016 r. <0,30 
5 

A 
A - 

7,3 

(14,4°C) 
266 1,01 5,03 23 <0,065 <0,010 1,07 

520 
(25,0°C) 

<15 0,021 - - - - - 

29.01.2016 r. 0,31 
5 

A 
A - 

7,2 

(14,9°C) 
273 1,03 5,7 21 <0,065 <0,010 0,97 

539 
(25,0°C) 

<15 0,021 - - - - - 

1)
 - Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian  

A / NA -  akceptowalny / nieakceptowany  

< - poniżej zakresu roboczego 

 *  -  Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn.zm.)   

** -  najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody pobranej z cystern, zbiorników magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego 
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