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C 
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mg/l 
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mg/l 

CaCO

3 

j.t.k. j.t.k j.t.k j.t.k. 

Wartość 

normatywna* 1, 1) 1)
 

1)
 

1)
 6,5-9,5 2500 0,5 0,3 200 50 50 0,50 250 5,0 

60-

500 
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DATA  

01.12.2017 0,35 
5 

A 
A - 

7,2 

(13,7°C) 

527 

(25,0°C) 
0,065 0,032 42 21 - - - - - - - - - 

04.12.2017 <0,30 
5 

A 
A A 

7,2 

(16,7°C) 

494 

(25,0°C) 
<0,065 0,028 27 20 0,97 <0,010 6,5 1,03 249 <1 0 0 0 

05.12.2017 <0,30 
5 

A 
A A 

7,2 

(11,7°C) 

518 

(25,0°C) 
<0,065 <0,027 30 20 1,27 <0,010 <5,0 1,02 257 <1 0 0 0 

06.12.2017 <0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(12,8°C) 

541 

(25,0°C) 
<0,065 0,030 35 16 - - - - - - - - - 

07.12.2017 0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(14,3°C) 

544 

(25,0°C) 
<0,065 <0,027 40 18 - - - - - - - - - 

08.12.2017 <0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(12,9°C) 

516 

(25,0°C) 
<0,065 0,027 40 19 - - - - - - - - - 

11.12.2017 <0,30 
5 

A 
A A 

7,2 

(12,3°C) 

530 

(25,0°C) 
<0,065 <0,027 32 20 1,07 <0,010 6,6 0,96 272 1 0 0 0 
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12.12.2017 <0,30 
5 

A 
A A 

7,1 

(14,5°C) 

514 

(25,0°C) 
<0,065 0,030 35 17 1,09 <0,010 6,4 1,07 263 4 0 0 0 

13.12.2017 <0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(13,0°C) 

534 

(25,0°C) 
<0,065 <0,027 44 18 - - - - - - - - - 

14.12.2017 0,33 
5 

A 
A - 

7,2 

(13,5°C) 

528 

(25,0°C) 
<0,065 <0,027 55 18 - - - - - - - - - 

15.12.2017 <0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(13,6°C) 

530 

(25,0°C) 
<0,065 <0,027 48 21 - - - - - - - - - 

18.12.2017 0,35 
5 

A 
A A 

7,4 

(18,9°C) 

505 

(25,0°C) 
<0,065 <0,027 44 18 1,02 <0,010 6,7 1,19 263 2 0 0 0 

19.12.2017 0,31 
5 

A 
A A 

7,3 

(13,5°C) 

521 

(25,0°C) 
<0,065 <0,027 49 18 1,00 <0,010 6,7 1,27 263 1 0 0 0 

20.12.2017 0,33 
5 

A 
A - 

7,2 

(14,6°C) 

518 

(25,0°C) 
<0,065 <0,027 40 18 - - - - - - - - - 

21.12.2017 0,45 
5 

A 
A - 

7,2 

(15,6°C) 

529 

(25,0°C) 
<0,065 0,039 50 23 - - - - - - - - - 

22.12.2017 0,38 
5 

A 
A - 

7,2 

(14,1°C) 

536 

(25,0°C) 
<0,065 <0,027 52 22 - - - - - - - - - 

27.12.2017 0,56 
5 

A 
A - 

7,2 

(14,2°C) 

513 

(25,0°C) 
<0,065 <0,027 80 26 - - - - - - - - - 

28.12.2017 <0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(13,3°C) 

543 

(25,0°C) 
<0,065 <0,027 35 24 - - - - - - - - - 

29.12.2017 <0,30 
5 

A 
A - 

7,2 

(16,9°C) 

520 

(25,0°C) 
<0,065 <0,027 45 18 - - - - - - - - - 

A / NA -  akceptowalny / nieakceptowalny  

< - poniżej granicy oznaczalności 

 *  -  Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Poz.1989)   

 

Autoryzował:                                                                                                                                                      Zatwierdził: 

mgr inż. Marta Siniarska (badania fizykochemiczne)         inż. Ewa Kaczmarczyk 

mgr inż. Anna Bednarczyk (badania mikrobiologiczne) 

 

 


