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Miejsce wykonania badan: Laboratorium Wody, ul. Olsztyinska 52, 97-400 Betchatéw, Tel: 691 941 562 “/, {1} W
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mg/I j. pH usS/cm/°© mg/l
Jednostka NTU Pt - - ./°C c mg/I mg/I ug/l ug/l mg/I mg/I mg/l | mg/l | CaCO jtk j.tk jtk j.tk
3
Wartos¢ -
normatywna* | 5 | ° n n 65-95 | 2500 | 05 03 | 200 | 50 | 50 | 050 | 250 | 50 | 20 | wepmower | O 0 0
zmian
DATA
5 7,3 510
02.01.2018 0,37 A A A (14.9°C) | (25,0°C) <0,065 <0,027 36 21 0,88 | <0,010 6,4 | 1,07 257 <1 0 0 0
5 7,2 531
03.01.2018 0,32 A A - (13.4°C) | (25.0°C) <0,065 <0,027 51 23 - - - - - - - - -
5 7,3 535
04.01.2018 0,32 A A - (16,0°C) | (25.0°C) <0,065 <0,027 48 19 - - - - - - - - -
5 7,2 537
05.01.2018 0,38 A A - (165°C) | (25,0°C) <0,065 <0,027 48 18 - - - - - - - - -
5 7,2 569
08.01.2018 0,60 A A - (14,6°C) | (25.0°C) <0,065 <0,027 70 23 1,24 | <0,010 57 | 1,38 287 1 0 0 0
5 7,2 530
09.01.2018 0,44 A A A (131°0) | (25.0°C) <0,065 <0,027 55 24 1,02 <0,010 50 | 1,21 267 3 0 0 0
5 - 7,2 537
10.01.2018 0,51 A A (15,1°C) | (25,0°C) <0,065 <0,027 56 23 - - - - - - - - -
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Y Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian ; 2 metoda akredytowana; ¥ norma wycofana ze zbioru polskich norm

A/ NA - akceptowalny / nieakceptowalny

< - ponizej granicy oznaczalnos$ci

* - Podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. P0z.1989)

Autoryzowat: Zatwierdzit:
mgr inz. Marta Siniarska (badania fizykochemiczne) inz. Ewa Kaczmarczyk

mgr inz. Anna Bednarczyk (badania mikrobiologiczne)
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