ul. Sw. Faustyny Kowalskiej 9; 97-400 Betchatow

ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI ,,WOD.-KAN.” Sp. z 0.0. w Belchatowie,

PCA

Laboratorium, ul. Piotrkowska 110, 97-400 Betchatéw,Tel.691-941-57 \\\‘\\Q_////’/,
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Miejsce wykonania badan: Laboratorium Wody, ul. Olsztyinska 52, 97-400 Betchatéw, Tel: 691 941 562 //"/uln\“\\ AB 1590
Miejsce pobrania: Stacja Uzdatniania Wody (Ujecie Myszaki) - Wyjscie
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Jednostka | NTU | J i i JpH | Sem o | g / i L mgn | mgn | men | ™ | G jtk tk tk tk
|
Wartos¢ 1) 1) 1) 1) 60- niej ravsiedzlow ch
normatywna* 1,0 6,5-9,5 2500 0,5 0,3 200 50 50 0,50 250 5,0 500 L 0 0 0
DATA
Brak Brak 7,2 508
03.12.2018 0,42 5 zapachu smaku (13.4°0) | 25.0°0) <0,130 0,096 <20 22 0,99 | <0,010 | 5,25 | 0,92 278 <1 0 0 0
Brak Brak 7,2 535
04.12.2018 0,46 5 zapachu smaku (15.2°0) | 25.0°0) <0,130 0,157 41 21 1,06 | <0,010 | 546 | 0,94 268 <1 0 0 0
Brak 7.2 547
05.12.2018 0,40 5 zapachu - (16,5°C) | (25.0°C) <0,130 0,028 34 27 - - - - - - - - -
Brak 7,1 533
06.12.2018 0,41 5 zapachu - (14.2°C) | (25,0°C) <0,130 0,034 43 19 - - - - - - - - -
Brak 7,1 549
07.12.2018 0,49 5 zapachu - (13.2°C) | (25,0°C) <0,130 <0,027 58 24 - - - - - - - - -
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10.12.2018 | 039 | 5 Zai;i';u Srak (157; ole 55’%2@ <0,130 | 0,097 52 20 | 086 | <0,010 | 6,45 | 0,67 | 260 <1 0 0
11122018 | 044 | 5 Zai;iﬁu Sml‘u g 47"020 ole 55%2 o | <0130 | <0027 50 17 | 1,07 | <0010 | 553 | 0,87 | 261 1 0 0
12122018 | 042 | 5 Zairaiﬁu . g 97"320 ole ?3(’)7 o | <010 | <0027 | 43 |21 | - : B i i ) ]
13.12.2018 | 042 | 5 Zairaiﬁu - g 57"020 ole ;3(’)2 o | <0130 | 0034 43 29 | - - A . ] ] ) ]
14.12.2018 | 040 | 5 Zairaiﬁu - . 97;0 ole ;%f o | <0130 | <0027 | 34 26 | - - A . ] ] ) ]
17.12.2018 | 037 | 5 Zairaiﬁu Sml‘u g 97"320 o (255?502@ <0130 | 0,039 39 37 | 096 | <0010 | 631 | 045 | 277 1 0 0
18.12.2018 | 050 | 5 Zairaiﬁu Sml‘u . 37"520 ole ;%2 o | <0130 | <0027 36 30 | 1,18 | <0010 | 539 | 145 | 280 1 0 0
19122018 | 042 | 5 Zai;i';u : (197,'23; ole ?}ﬁc) <0,130 | 0,060 0 | 25 | - : A i ) ] ]
20.12.2018 | 041 | 5 Zai;i';u : . 47,6200) o 55,(())ZC) <0,130 | 0,054 33 | 19 | - : A i ) ] ]
21122018 | 046 | 5 Za%;ac';u : (157"120 ole 55,%)20) <0130 | <0027 | 48 | 20 | - : A i ) ] ]
24122018 | 047 | 5 Zai;ac';u s?n?lfu ( 1271520 ol g’%‘j o | 0130 | <0027 | g 27 | 092 | <0010 | 553 | 1,12 | 264 1 - -
27.12.2018 | <030 | 5 za?)::;u : (137';13; ol 55%)8 o | <0130 | 0028 35 | 25 | - : . i ] ] ]
28.12.2018 | 034 | 5 Za%;"’(‘:';u ; a 677520 ol 557‘(‘)? o | <0130 | 0048 82 33 | - - - ] ] ] ]
31122018 | 041 | 5 Za%;"’(‘:';u Sﬁf&‘u (167,5520 ol ;%f o | <0130 | 0027 44 22 | 1,00 | <0010 | 496 | 1,31 | 289 <1 - -

) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian ; 2 metoda akredytowana; 2 norma wycofana ze zbioru polskich norm
< - ponizej granicy oznaczalnosci
* - Podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U.2017r., P0z.2294)

Autoryzowat: Zatwierdzit:
specjalista ds. badan - Marta Siniarska (badania fizykochemiczne) Kierownik Laboratorium- Ewa Kaczmarczyk
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