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MIESIECZNE ZESTAWIENIE WYNIKOW Z BADANIA WODY — MAJ/ 2022
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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
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Miejsce wykonania badan: Laboratorium Wody, ul. Olsztyinska 52, 97-400 Betchatéw, Tel: 691 941 562 //"/uln\“\\
‘s . . o A0F . i AB 1590
Miejsce pobrania: Stacja Uzdatniania Wody (Ujecie Myszaki) - Wyjscie
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Jednostka NTU | 5y - - -/°C 1oC mg/l mg/l ug/l pg/l | mg/l | mg/l mg/I O CSC jtk jtk jtk jtk
| 3
L& i bez
Wartos€ |59 | o ) n 6,595 | 2500 05 03 200 50 | 50 | 050 | 250 | 50 | 20| wiepmidiowsen | 0 0
normatywna 500 Zmian
DATA
Brak Brak 7,2 521 .
02.05.2022 | <0,30 | 5 sapachy | smaku | (13.7°C) | (25.0°C) <0,130 | <0,027 48 16 | 1,00 | <0,010 | 596 | <1,00 | 261 | Nie wykryto - - 0
Brak 7,3 530
04.05.2022 <0,30 | - sapachu - (16,3°C) | (25.0°C) - <0,027 57 19 - - - - - - - - -
Brak 7.2 509
05.05.2022 <0,30 - zapachu - (14.9°C) | (25.0°C) - <0,027 50 20 - - - - - - - - -
Brak 7,2 537
06.05.2022 <0,30 | - zapachu - (19.9°C) | (25.0°C) - <0,027 53 22 - - - - - - - - -
Brak Brak 7,3 532 .
09.05.2022 <0,30 | 5 zapachu smaku (15.7°C) | (25,0°C) <0,130 0,038 36 19 1,03 | <0,010 | 7,45 1,91 263 | Nie wykryto 0 0 0
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10.052022 | <030 | 5 Zai;i';u Drak (1673%@ (255’%2@ <0130 | <0027 | 60 19 | - - : i - | Niewykryto | 0 0
11.05.2022 | <030 | - Za'z;i';u - a 47,%'320 ol 55"(‘)‘2 ol - <0,027 | 46 25 | - - ; - - - ] ]
12.05.2022 | <030 | - Zairai';u - a 477’3 o (25533 ol - <0,027 | 46 19 | - - ; - ; - ] ]
13.05.2022 | <030 | - Zairai';u : a 47,'13; ol e 55%)6 ol - <0027 | 38 19 | - - i i i ] ] ]
16.052022 | 031 | 5 Zairai';u Drak a 47,'720 ol e 55,399 <0,130 | <0027 | 53 22 | 1,02 | <0010 | 659 | 1,64 | 271 1 0 0
17.052022 | <030 | 5 Zaira"’(‘:';u Drak a 477’3 o (255"(‘)2@ <0130 | <0027 | 50 2 | - . : : - | Niewykryto | 0 0
18.052022 | 038 | - Zairai';u : (117’5';’) ol e ?y‘éf ol - <0027 | 59 19 | - - i i i ] ] ]
19.052022 | 034 | - Za%;i';u : (1323’ o (255;5 ol - <0027 | 53 17 | - - i i i ] ] ]
20052022 | 041 | - Za‘?);i';u i (131;% ol e ;‘(‘)‘j ol - <0027 | 60 5 | - - : i i ] ] ]
23052022 | <030 | 5 |, a%;i';u SE{;L‘U (137"23; ole 55%0 o | <0130 | <0027 | 49 19 | 1,05 | <010 | 532 | <1,00 | 254 1 0 0
24052022 | <030 | 5 |, a%;i';u Drek (131;'% ole 55%3 o | <0130 | <0027 | 50 | <15 | - - . . . 2 0 0
25.052022 | 034 | - | a%;iﬁu . a i ol e ;‘(‘)9 ol - 0030 | 74 18 | - - i ~ - ] ] ]
26.05.2022 | 041 | - za%;iiu . (157,(';@ (25?,%)%@ - 0,028 62 6 | - - i i : ] ] ]
27.052022 | 045 | - Za'z;i';u : (137';1?; ol e 55?(;0 ol - <0027 | 65 5 | - - : i i ] ] ]
30.05.2022 | <0,30 | 5 Za%;i';u Sm’(‘u (13755% ole ?%5 o | <0130 | <0027 | 49 17 | 1,10 | <0010 | 596 | 149 | 259 | Niewykryto | 0 0
31.052022 | 030 | 5 Za%;i';u Sm’(‘u (177'*750 9l e Z%ﬁ o | <0130 | <0027 | 54 18 |- - ; - - | Niewykryto | 0 0

D Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian ; 2 metoda akredytowana; % norma wycofana ze zbioru polskich norm
< - ponizej granicy oznaczalnos$ci
* - Podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U.2017r., P0z.2294)

Autoryzowali: Zatwierdzil:
specjalista ds. badan — Magdalena Kielnerowska
specjalista ds. badan — Elzbieta Grzybek Kierownik Laboratorium- Ewa Kaczmarczyk
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