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Miejsce wykonania badan: Laboratorium Wody, ul. Olsztyinska 52, 97-400 Betchatéw, Tel: 691 941 562 //’//u||\\“\\ AB 1590
iejsce pobrania: Stacja Uzdatniania Wody (Ujecie Myszaki) - Wyjscie
Miej brania: Stacja Uzdatniania Wody (Ujecie M ki) - Wyjsci
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j. pH s/em mgn | M9/ . .
Jednostka NTU Pgt/ - - J-/OPC K JoC mg/l mg/l ng/l pg/l | mg/l mg/l mg/l 0» CaCoO jtk jtk jtk jtk
| 3
Wartos¢é 1) 1) 1) 1) 60- nie raveiidzlow ¢
normatywna* 1,0 6,5-9,5 2500 0,5 0,3 200 50 50 0,50 250 5,0 500 e la 0 0 0
DATA
Brak 7,2 529
02.05.2019 0,50 - zapachu - (12.7°C) | (25,0°0) - 0,038 28 20 - - - - - - - - -
Brak Brak 7,2 531
06.05.2019 0,47 5 zapachu Smaku (143°C) | (25,0°0) <0,130 | <0,027 32 20 1,08 | <0,010 | 5,74 | 1,00 274 1 0 0 0
Brak Brak 7,2 543
07.05.2019 0,36 5 zapachu Smaku (135°C) | (25.0°0) <0,130 | <0,027 35 26 - - - - - <1 0 0 0
Brak 7,2 556
08.05.2019 0,30 - zapachu - (159°C) | (25,0°C) - 0,037 32 22 - - - - - - - - -
Brak 7,3 509
09.05.2019 0,41 - zapachu - (19.2°C) | (25,0°C) - <0,027 31 19 - - - - - - - - -
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10.052019 | 035 | 9 Zai;i';u : (1271520 ol e 55?)4 o | - | <00 | s | o | - : S - i : ] ]
13.05.2019 | 044 | 5 Zai;iﬁu S‘ﬁ{:'k‘u (177'220 o (2;"})% o | <0130 | 0055 23 16 | 1,01 | <0010 | 518 | 1,06 | 272 1 0 0
14.052019 | 037 | 5 Zairaiﬁu S'ﬁ{:'lzu ( 137"320 ol e 55%1 o | <0080 | <0027 29 20 | - - - ; - <1 0 0
15.05.2019 | 045 | - Za'zraiﬁu - a 47"320 ol e 55,(())2(:) - 0,053 33 15 | - - - ; - ] . ]
16.05.2019 | <030 | - Zairaiﬁu - ( 177,520 ol e 55"(); o | - | <0 | s 20 | - - . - ; ] ]
17.05.2019 | <0,30 | - Zairaiﬁu - a 47‘é20 0 (2;%2 o) - 0,041 26 21 | - - - - ; ] ] )
20052019 | 032 | 5 Zairaiﬁu Sg;i'ﬁ (197,; ol e 55%9 o | <0130 | <0027 27 15 | 096 | <0,010 | 553 | 1,14 | 270 2 0 0
21052019 | 031 | 5 Zai;iﬁu Drak (207"7?1 ol e 55%0 o | <0130 | <0027 | 30 | 21 | - i |- : 2 0 0
22052019 ] 043 | - za%g?wu - (137,;12"C) (255,‘(1)10) - | <0or | 29 27| - - o - - - -
23.05.2019 | 030 | - Za%;iﬁu - (197"11(,@ e 55,%)50) - <0,027 31 19 | - - - ; - ; ] ]
24052019 | 042 | - za%g;u . ( 157; ol e 55‘(‘)5 o | - | o0 | m |2 - : - i i ] ]
27.052019 | 065 | 5 za?)::;u s?n?lfu a 67‘2'320 ol e 55‘(‘)9 o | <030 | <0027 | 2 23 | 1,03 | <0010 | 539 | 1,30 | 275 4 0 0
28.052019 | 059 | 5 Za%;"’(‘:';u slr?w?ll(u ( 1971'210 o (2;%2 o) | <0130 | <0027 | 33 23 | - - - ; - <1 0 0
29.05.2019 | 032 | - Za%;"’(‘:';u - (1971'220 ol e ;ﬁ%c) - | <0027 | 30 24 | - - A . ] ] ] ]
30.05.2019 | 043 | - Za%;"’(‘:';u - (177,6?; ol e ;%fc) - | <0027 | 2 | <5 - - A ] ) ] ]
31.05.2019 | 050 | - Za%;"’(‘:';u - (157,610 ol e ;%ZC) - | <0027 | 28 20 | - - A . ] ] ] ]

1) Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian; ? metoda akredytowana; ¥ norma wycofana ze zbioru polskich norm
< - ponizej granicy oznaczalno$ci
* - Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz
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