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ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI ,,WOD.-KAN.” Sp. z 0.0. w Belchatowie,

PCA

Laboratorium, ul. Piotrkowska 110, 97-400 Betchatow,Tel.691-941-57 \\\\‘\Q///’f/,/
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Miejsce wykonania badan: Laboratorium Wody, ul. Olsztyinska 52, 97-400 Betchatéw, Tel: 691 941 562 //"/uln\“\\ AB 1590
Miejsce pobrania: Stacja Uzdatniania Wody (Ujecie Myszaki) - Wyjscie
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. mg/I
g j. pH pus/cm . . . .
Jednostka NTU | 5y - - oC 1o mg/I mg/I ug/l pg/l | mg/l mg/l | mg/l | mg/l Oz | CaCO jtk jtk jtk jtk
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Wartos¢ 60- | =
1 1 1 nieprawidtow
normatywna* | 1,07 ) ) ) 6,5-9,5 2500 0,5 03 200 50 50 050 | 250 5,0 500 o 0 0 0
zmi
DATA
Brak Brak 7,2 534
02.03.2020 <0,30 5 zapachu smaku (11.9°0) | (25,0°0) <0,130 | <0,027 41 38 0,91 | <0,010 | 5,39 1,06 268 22 0 0 0
Brak Brak 7,2 517
03.03.2020 <0,30 | 5 zapachu smaku (137°C) | (25,0°0) <0,130 | <0,027 35 29 - - - - - 19 0 0 0
Brak 72 538
04.03.2020 <0,30 | - zapachu - (16.7°C) | (25,0°C) - <0,027 48 27 - - - - - - - - -
Brak 7,3 555
05.03.2020 0,45 - zapachu - (20,0°C) | (25,0°C) - <0,027 41 29 - - - - - - - - -
Brak 7,3 542
06.03.2020 0,44 " | zapachu - (13.8°C) | (25.0°C) - <0,027 62 46 - - - - - - - - -
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00.032020 | o34 | 5 | SR | BRC | 2| sy | <0130 | <0027 | 20 | 21 | ogo | <0010 | 532 | <too | 264 | | o0 0
10.03.2020 | <030 | 5 Zai;iﬁu Sm'(‘u ( 137,;120 ol e ;%2 o | <0130 | <0027 52 25 ; ; - ; ; 1 0 0
11.03.2020 | 036 | - Zairaiﬁu , ( 157,;120 ol e 55’%‘:; o | - | <00 | = 2 | - - ; ] ] ) ] ]
12.03.2020 | 040 | - Zairaiﬁu , a 47,%'320 ol e 55’%8 o | - | <00 | s 0 | - - ; ] ] ) ] ]
13.03.2020 | <030 | - Zairaiﬁu , ( 137,5320 ol e 55%9 o | - | <00 | = 8 | - - - ; ; ] ] ]
16.03.2020 | 032 | 5 Zairaiﬁu Sm'(‘u (127,'720(:) o szﬁc) <0,130 | <0,027 54 32 | 073 | <0010 | 553 | 1,06 | 271 Wy':(ifyto 0 0
17.032020 | 046 | 5 Zairaiﬁu Sm’(‘u a 47,620 ol e 55%2 o) | <0130 | 0028 58 8 | - - - ; ; 0 0 0
18.03.2020 | 038 | - Za%;iﬁu - a 47'32(, al e 55:37 . - <0,027 40 40 - ; - ; ; ] ] ]
19.03.2020 | 038 | - |, ai;i';u - (157|§20 al e 55,%2C) - 0,027 28 30 - ; - ; ; ] ] ]
20.03.2020 | <030 | - Za%;i';u : (157‘1,)20 ol e ;%ﬂc) - | <0027 | 25 | 3| - - : : i i i ]
23.03.2020 | <0,30 | 5 za?)::;u SE]?IL‘U (137,620 ol e 55%3 o | <0130 | <0027 | 34 37 | 100 | <0010 | 546 | 126 | 255 ; 0 0
24032020 | <030 | 5 Zai;ac';u Drek ( 137';120 o (255,%2 o | <0130 | 0051 0 | 31| - - : i i i i 0
25.03.2020 | <030 | - Za%;"’(‘:';u ; (157,'130 ol e 55?)5 o | - | <007 | =0 u | - - - ] ] ] ] ]
30.03.2020 | <030 | 5 Za%;i':w Smfu (167,‘730(:) 0 ? %ﬁc) <0,130 | <0,027 37 30 | 088 |<0010|532| 1,06 258 Wyr:fyto 0 0
31.03.2020 0.33 ° za?)g:\u siraalfu (157,62"C) (255,%)1C) <0130 | 0,053 40 2 ) ) ) ) } wyrll<ireyto 0 0
&) Akcep.to.waln}f przez konsumf:qtéw i bez nieprawidtowych zmian; ? metoda akredytowana; ¥ norma wycofana ze zbioru polskich norm
<*--p%nol(Zi?ta%;/zn];:;/\:r?::algf)azlggrszc:}dzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U.2017r., P0z.2294)
Autoryzowat: Zatwierdzit:
specjalista ds. badan — Marta Siniarska Kierownik Laboratorium - Ewa Kaczmarczyk
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