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ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI ,,WOD.-KAN.” Sp. z 0.0. w Belchatowie,

PCA

Laboratorium, ul. Piotrkowska 110, 97-400 Betchatow,Tel.691-941-57 \\\‘\\Q_////’/,
“ ™ \_/ 2 POLSKIE CENTRUM
W D_KAN g N = = AKREDYTACJI
NN MIESIECZNE ZESTAWIENIE WYNIKOW Z BADANIA WODY — MAJ / 2020 e ©
’,, //\\ \\\ BADANIA
- . . . . . \ Z
Miejsce wykonania badan: Laboratorium Wody, ul. Olsztyinska 52, 97-400 Betchatéw, Tel: 691 941 562 //"/uln\“\\ AB 1590
Miejsce pobrania: Stacja Uzdatniania Wody (Ujecie Myszaki) - Wyjscie
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. mg/I
g j. pH pus/cm . .
Jednostka NTU | 5y - - oC 1o mg/I mg/I ug/l pg/l | mg/l mg/l | mg/l | mg/l Oz | CaCO jtk jtk jtk jtk
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Wartos¢ 60- | =
1 1 1 nieprawidtow
normatywna* | 10 | ¥ ) ) 6,5-9,5 2500 05 03 200 50 | 50 050 | 250 | 5,0 500 o 0 0 0
zmi
DATA
Brak Brak 7,1 562
04.05.2020 <0,30 5 zapachu smaku (19.8°C) | (25.0°0) <0,130 0,065 36 28 1,07 | <0,010 | 7,30 <1,00 286 1 0 0 0
Brak Brak 7,1 573
05.05.2020 <0,30 | 5 zapachu smaku (16,6°C) | (25,0°C) <0,130 | <0,027 35 35 - - - - - 2 0 0 0
Brak 72 529
06.05.2020 <0,30 | - zapachu - (14.2°C) | (25.0°C) - 0,035 30 35 - - - - - - - - -
Brak 71 506
07.05.2020 0,33 - zapachu - (13.2°C) | (25,0°C) - <0,027 25 38 - - - - - - - - -
Brak 71 540
08.05.2020 <0,30 | - zapachu - (135°C) | (25.0°C) - <0,027 34 36 - - - - - - - - -
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11052020 | <030 | 5 | B | PR | Tl | osecy | <0430 | <0027 | 43 | 27 | os2 | <0010 | 596 | <to0 | 256 | | o 0
12052020 | <030 | 5 zaig:wu sir;l((u (137,é2f>C) (255,(())§C) <0130 | 0028 30 3| - - - - - Wr:(ifyto 0 0
13.05.2020 | <0,30 | - Za'zraiﬁu - (137,'710 o (ZS%ZC) - 0,056 29 36 - ; - - ; ; } ]
14052020 | 044 | - |, a?)raiﬁu - a 47,520 ol e ?’%EC) - 0,051 28 30 ; ; - ; ] ] ) ]
15.05.2020 | 033 | - Zairaiﬁu , a 47,610 ol e 55;’)? o | - |00 | 2 8 | - - ; ] ] ) ] ]
18.05.2020 | <030 | 5 Zairaiﬁu Sm’(‘u a 67,%'320 ol e 55"(")8 o | <0130 | <0027 45 34 | 081 | <0010 | 723 | 105 | 266 ; - ;
19.05.2020 | <030 | 5 Zairaiﬁu Sm’(‘u a 67,%'320 ol e 55’%‘:; o | <0130 | <0027 | 3 8| - - - ; ; ] ] ]
20.05.2020 | <030 | - za%;iiu : (157'(')20 ol e 55%9 o | - | oo | s e - - : : i i i ]
21.052020 | <030 | - Zai;i';u . a 47"720 ol o 55’%§C) <0130 | <0027 | 34 | 34 | - - : : i i i i
22.05.2020 | <030 | - Za%;ac';u . a 47"210 ol o ;‘, P o | - | oer | s |a| - - i : i i i i
25.05.2020 | <030 | 5 Zai;iﬁu Drek 1s5c) | pogecy | 0130 | <0027 | 30 | 35 | 079 | <0010 | 63L| <100 | 247 Wyrl‘(ifyto 0 0
26052020 | <030 | 5 za%;acl:mu slrz‘;r:llfu (137,él°c> (255,?)8C) <0130 | <0,027 | 33 # | - - - - - wTreyto 0 0
27.05.2020 | <0,30 | - Za%;"’(‘:';u - a 47’;110 ol e g‘(‘ﬁc) - 0,129 33 29 - ; - ; ] } ) ]
28.05.2020 | <0,30 | - Za%;"’(‘:';u - (1;'52@ e 55?)2 o - 0,065 34 30 - ; - ; ] ] ) ]
29.05.2020 | 039 | - Za%;"’(‘:';u - (137,610 ol e 55%3 o | - | <00 | e 4 | - - - ; ] ) ] ]
&) Akcep.to.walny przez konsumf:qtéw i bez nieprawidtowych zmian; ? metoda akredytowana; ¥ norma wycofana ze zbioru polskich norm
<*--pOPnC;ég[a%lzzngsgvsrf;l:agiazlggrszcatdzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U.2017r., P0z.2294)
Autoryzowat: Zatwierdzit:
specjalista ds. badan — Marta Siniarska Kierownik Laboratorium - Ewa Kaczmarczyk
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