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Miejsce wykonania badan: Laboratorium Wody, ul. Olsztyinska 52, 97-400 Betchatéw, Tel: 691 941 562 /"/ull\\“ AB 1590
Miejsce pobrania: Stacja Uzdatniania Wody (Ujecie Myszaki) - Wyjscie
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DATA
Brak 7,2 544
05.05.2021 <0.30 5 zapachu - (13.3°C) | 25.0°0) <0,130 <0,027 51 25 1,19 <0,010 | 6,10 1,25 253 - - - -
06.05.2021 | <030 | - Zai;i';u . a 476%@ (255%29 - <0027 | 54 | 17 | - : : : : : i : i
07.05.2021 | <030 | - Za'z;i';u : (137’710@ (255%39 - | <0027 | s5 | <15 - : : : i i i i :
10.05.2021 | <030 | 5 Zairaacﬁu Sa‘:l'(‘u (137620 ole 55%2 o | <0130 | <0027 | 62 | 25 | 103 | <0010 | 518 | 149 | 249 1 0 0 0
Brak Brak 7,2 505 Nie
11.05.2021 <0,30 5 zapachu smaku (15.8°C) | (25,0°C) <0,130 <0,027 58 23 - - - - - wykryto 0 0 0
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12.052021 | <030 | - Zai;i';u . a 47’6209 o ;%EC) - 0061 | 41 | 21 | - - - : i i i ]
13.052021 | <030 | - Zai;iﬁu . a 47"5?; ol 55’%§ ol - <0027 | 53 | 16 | - - - : i i ) ]
14.05.2021 | <030 | - Zairaiﬁu - a 4,76% ol ;‘(‘)ﬁ ol - <0027 | 52 | 16 | - - . - ] ] ) ]
17.052021 | <030 | 5 Zairaiﬁu Drak a i ol ?%2 o) | <0130 | <0027 | 66 | 23 | 113 | <0010 | 603 | 176 | 265 W’]‘(i&to 0 0
18.05.2021 | <030 | 5 Zairaiﬁu Sm’(‘u a 4‘7"1% ol ?%5 o | 0130 | <0027 | 52 |18 | - - - - ; Wy'}‘(i&to 0 0
19.05.2021 | <030| - Za'zraiﬁu - a 473'3 ol e ;%f ol - 0,029 54 16 - - - - ; ; - ]
20.05.2021 | <030 | - Za%;iﬁu - a 47‘520 ol e ?%)5 ol - <0027 | 44 | 15 | - - - - ; ; ] ]
21052021 | 032 | - |, a‘?};ﬁu . a 4,7iEC) o ?f)ﬁ(:) - 0027 | 62 | 19 | - - - i ; ] ] ]
24052021 | 038 | 5 Zai;iﬁu Drek (13‘753% ol e o o) | <0130 | <0027 | 58 | 16 | 103 | <0010 | <500 | 143 | 250 Wy']‘('r';to 0 0
25052021 | 037 | 5 za%g;u Drek a 47"120 ol e 55%9 o | <0130 | <0027 | 4 |5 | - - - : i Wy’]‘('éto 0 0
26052021 | 035 | - Za%;iﬁu : ( 131'1% ol e 55%3 ol - <0027 | 38 | 16 | - - ; i i ] ] ]
27.052021 | 036 | - Za'z;i';u . (157,62; ol e 55‘())5 ol - <0027 | 60 | 17 | - - - o ] ] ]
28.05.2021 | 032 | - Za%;"’(‘:';u - a 471'620(:) e 555)3(:) - 0,027 38 25 - ; ; ; ] ] ) ]
31.052021 | <030 | 5 Za%;"’(‘:';u siraalfu a 6,7Sl)% ol e 557%‘2 o | <0130 | <0027 61 | <15 | 1,13 | <0010 | 518 | 1,48 | 251 - 0 0

D Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian ; 2 metoda akredytowana; 3 norma wycofana ze zbioru polskich norm
< - ponizej granicy oznaczalno$ci
* - Podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U.2017r., P0z.2294)

Autoryzowat: Zatwierdzit:
specjalista ds. badan — Magdalena Kielnerowska Kierownik Laboratorium- Ewa Kaczmarczyk
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