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Jednostka NTU | 5y - - ./°C 1oC mg/l mg/l ug/l ug/l | mg/l mg/l mg/l O CaC jtk jtk jtk jtk
Os
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Wartos¢ 60- | e
1 1 1 nieprawidtowyc
normatywna* | 10 | ¥ ) ) 6595 | 2500 05 03 200 50 | 50 050 | 250 | 50 | . szhian Y 0 0 0
DATA
Brak 7,3 488
01.09.2021 <0,30 - zapachu - (14.8°C) | 25.0°0) - <0,027 64 22 - - - - - - - - -
Brak 7,3 501
02.09.2021 0,34 - zapachu - (14.8°C) | 25.0°0) - 0,030 53 22 - - - - - - - - -
Brak 7,3 514
03.09.2021 0,35 " | zapachu - (13.6°C) | (25.0°C) - <0,027 39 <15 - - - - - - - - -
Brak Brak 7,3 516
06.09.2021 0,36 5 zapachu smaku 17.7°0) | 25.0°0) <0,130 0,032 67 17 1,29 <0,010 | 5,96 1,78 277 1 0 0 0
Brak Brak 7,3 544 nie
07.09.2021 0,48 5 zapachu smaku (135°C) | (25,0°C) <0,130 <0,027 64 23 - - - - - wykryto 0 0 0
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20.09.2021 | <0,30 | 5 Zai;i';u Drek (182% ole 55"(‘)% o | <0130 | 0042 52 | 22 | 114 | <0010 | 659 | 144 | 269 4 0 0
21.002021 | 033 | 5 Za%;ac';u Drek a 47,620 ol e 5521 o | <0130 | 0051 61 | 18 | - - - : i 3 0 0
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28.09.2021 <0305 za%;?:ﬁu sir:IL(u (157i%C) (255,%)10C) <0130 0,158 49 <15 ) - - - - Wy?(ifyto 0 0
29.09.2021 | <030 | - Za'z;‘"’(‘:';u : a 47;120 ol e 5526 ol - <0027 | 46 | <15 - - - : i i i i
30.09.2021 | 039 | - Za'z;‘"’(‘:';u . g 47,'220 ole 55%1 ol - 0056 | 49 | 16 | - - - i : ] ] ]

D Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian ; 2 metoda akredytowana; 2 norma wycofana ze zbioru polskich norm

< - ponizej granicy oznaczalnosci

* - Podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U.2017r., P0z.2294)
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